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Дата внесения в реестр 13.05.2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3373п 
от « 25 » ноября 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Теплосеть» Воронежская область, Россошан
ский район, село Новая Калитва, переулок Советский, дом 2.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 18 ноября 2016 г. в 08 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 18 ноября 2016 г. в 10 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 18 ноября 2016 г. -  25 ноября 2016 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические тре
бования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного го
сударственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 г. №20, Изменений №2, утв. Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Поста
новления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74), глава II ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно
питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции изменения и дополнения №1 от 28.09.2007г, 
изменения №2 от 16.09.2013г.).
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Скважина № 4160 МУП «Теплосеть» Воронежская 
область, Россошанский район, село Кривоносово, улица Чапаева.
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-3373П-06Р

НДНА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран начальником участка водоснабжения МУП «Теплосеть» 
Губаревой Л.Н. Проба доставлена в лабораторию в количестве 1,5 дм3 в не опечатанном виде. Акт отбора 
образцов (проб) продукции от 18.11.2016 г. Основание: договор № 9 от 16.01.2015г.
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№
П\П

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ,

мг/дм3

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ
НОРМАТИВ,

НЕ БОЛЕЕ, мг/дм3

НД НА МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

I 2 3 4 5

1. Запах 0 баллов 2 балла ГОСТ 3351-74
2. Привкус 0 баллов 2 балла ГОСТ 3351-74
3. Цветность менее 1,0 градуса 20,0 градусов ГОСТ 31868-2012
4. Мутность менее 0,6 по каолину 1,5 по каолину ГОСТ 3351-74
5. Аммиак (по N) менее 0,08 1,5 ГОСТ 33045-2014
6. Железо (Fe, суммарно) менее 0,05 0,30 ГОСТ 4011-72
7. Нитрит-ион 0,003 ± 0,002 3,3 ГОСТ 33045-2014
8. Нитраты (по N0.0 10,0 ± 1,5 45,0 ГОСТ 33045-2014
9. Фториды (F') 0,21 ±0,04iT 1,5 ГОСТ 4386-89
10. Хлориды (СГ) 44,3 ± 8,0 350,0 ГОСТ 4245-72

11. Жесткость общая 9,5 ± 1,4 0 Ж 
(мг-экв/л)

7,00° Ж 
(мг-экв/л)

ГОСТ 31954-2012 
(метод А)

12. Сульфаты (S O /) 417,8 ±46,0 500,0 ГОСТ 31940-2012

13. Общая минерализация 
(сухой остаток) 816,0± 81,6 1000,0 ГОСТ 18164-72

14. Водородный показатель 7,3 ± 0,2 в пределах 
(6,0-9,0) ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

15. Окисляемость перманганатная 0,88 ±0,18 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.154-99
16. Бор (В, суммарно) менее 0,2 0,50 РД 52.24.389-2011
17. Марганец (Мп, суммарно) менее 0,1 0,10 ГОСТ 4974-2014
18. Магний (Mg) 24,3 ± 4,4 50,0 ч

19. Кальций (Са2+) 150,3 ±9,7 - РД 52.24.403-2007

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:
ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О. ПОДПИСЬ

Химик-эксперт Лукаш Ю.Ю.
Лаборант Барабушка Е.В.
Лаборант Переверзева В.В.
Лаборант Ктеянц А.В. __________________M l __________________
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Заведующий лабораторией - врач-лаборант: Серебрякова Л.В.

Протокол № 3373п

Общее количество страниц:2; страница 2 

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ


